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Investitor: OPCINA VELIKO TRGOVISCE (OIB: 48320630286), Trg S. i F. Tudmana 2, V. Trgovisée
Gradevina JAVNA ZELENA POVRSINA. PARK S TEMATSKOM STAZOM,
k.c.br. 2294/1, k.o. Dubrovcan
Mjesto i datum: Mirkovec, prosinac 2021.
Broj TD-a: 351-21
Broj stranice: 2

1.0PCI DIO PROJEKTA

INVESTITOR: OPCINA VELIKO TRGOVISCE (OIB: 48320630286)
Trg Stjepana i Franje Tudmana 2, Veliko Trgovidce

GRADPEVINA:  JAVNA ZELENA POVRSINA - PARK S TEMATSKOM STAZOM

LOKACIJA : k.. br. 2294/1, k.o. Dubrovéan
FAZA: GLAVNI PROJEKT
TD: 351-21

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI
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1.1. Popis projektanata i suradnika

PROJEKTANT: MARIO LISJAK, strué. spec. ing. el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike br. E 3002

SURADNICI: LOVRO SALAMON, bacc. ing. el.
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1.2. Popis map ai projektanata

MAPA 1
Arhitektonski projekt: AURUM PROJEKT d.o.0., Milana Prpi¢a 119 b, Oroslavje
Projektant: Marko Ljubi¢ dipl.ing.arh.
T.D. 57/2021
ZOP 57/2021
MAPA 2
Elektrotehnicki projekt: ELEKTROFORMA LM j.d.o.0., Mirkovec 1, Sveti Kriz Zacretje
Projektant: Mario Lisjak stru¢.spec.ing.el.
T.D. 351-21
ZOP 57/2021
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Situacije

Tlocrt staze s elektricnom rasvjetom
Jednopolna shema - razdjelnik SPMO
Jednopolna shema - razdjelnik RO
Jednopolna shema - razdjelnik RO-1,2,3
Detalji
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1.4.1zjava projektanta br. 351-21 o uskladenosti projekta za gradevinu

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIA :

OPCINA VELIKO TRGOVISCE (OIB: 48320630286)
Trg Stjepana i Franje Tudmana 2, Veliko Trgovisce

JAVNA ZELENA POVRSINA - PARK S TEMATSKOM STAZOM

kK.C. br. 2294/1, k.o. Dubrovcan

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZA NASLOVNU GRADEVINU (MAPA 5)
USKLADEN JE SA:

e Odredbe prostornog plana uredenja Op¢ine Veliko Trgovisée

@)

O O O O O O

O O O 0 O

o

PPUO, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 5/04

. Ispravak Odluke o dono$enju, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 10/04

. Izmjene i dopune, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 15/07

. Izmjene i dopune, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 27/08

. Ispravak Odluke o dono$enju, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 11/09

. llIl. izmjene i dopune, "Sluzbeni glasnik KZZ", broj 15/12

. Odluka o ispravci tehniéke pogreske u Prostornom planu, "Sluzbeni glasnik KZZ",
broj 8/15

7.1V. Izmjene i dopune, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 15/17

8. Proc€iséeni tekst Odredbi, "Sluzbeni glasnik KzZ", broj 25/17

9. V. Izmjene i dopune, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 28/19

10. Progiséeni tekst Odredbi, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 33/19
11. VI. Izmjene i dopune, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 20/21

12. Progiséeni tekst Odredbi, “Sluzbeni glasnik KZZ”, broj 31/21

OOk WN =

e Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
¢S posebnim zakonima, pravilnicima i propisima vazeéim u trenutku izrade projektne
dokumentacije navedenima u ovom projektu

Mirkovec, prosinac 2021. Projektant:

Mario Lisjak, stru¢.spec.ing.el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike br.
E3002

MFLHHJ:_H’S JAK
ntrutsﬁc?ﬂﬁ!-
FT

S '
E3002 OVEASTENIINZEMJER
EFEKTROTEHMIKE
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1.5. Posebni uvjeti prikljuéenja
H =
2o
HAKOM

REFULLEA HAVATSSA
Krapiesho-cagorsits Expanis, Uprawni ofjl £a
Prosteme sreferfe, gradnju | Sty cholda, Zabok

Credane: AL
St brop T2
ETLASA: 361-03/21-01/17360 g [— B
URBEOI: 376-03-20-2
Zagreb, 19.11.2021. godine
REPUBLIEA HEVATSEA

Krapinsko-zagorska Zupanija, Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju i zadtit

okolita, Zabok
Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:
= MARTINA BAIS KUCIS, HR-49247 Lovrecan, LOVRECAN 9
Gradevina/zahvat u prostorn:
= zahvat u prostom pesebne namjene, skupina necdredena - park s tematskom  stazom
Lokacija:

= k&br 2294k o. Dubrovéan
Veza: KLASA: 350-0521-28/000601, URBROJ: 376-21-0006 od 19.11.2021. godine

Podtovam,
Za predmetmn gradevim dajemo vam sljedede wvjete:
1. Zastita postojece elektromcke konmmikacijske mfrastrukture (dalje: EKT) u zom zahwata -
sukladno izjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatn gradevinske zone postoji EET potrebno se pridrzavati odredbi iz £L
26. Zakona o elekironidkim konmmikacijiama (NN br. 73/08, 90v11, 133/12, 8013,
TU/14 1 7217; dalje ZEE) 1 Pravinibu o paéimu i uvjetima odredivamja zone
elektromiéke komumkacijske mfrastruktuore 1 druge poverane opreme, zadfime zone 1
radijskog konidora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) petrebno je projektirati zastitn EKI ili eventialno potrebno premjestanje
navedens mfrastrukture, a postojeca EKI treba biti uertana u sitnactjski pnkaz. Prema
odredbi lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u slufam kada je miimo zasttiti il premyjestiti
EEI u swthu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlasttom trofku, csigurat zastitu il premjestanje EET koja je
izgradena u skladn s ZEK-om 1 posebnim propisima. U protivnom, trofak njezine
zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturm operator. Nadalje, prema odredbi Slanka 6.
stavka 3. Pravilmka odredenc je da u slufau potrebe izmicanja ih zaStite postojece
EET 1l elektroniékes kemumikactjskog voda (EKV), a na zahtjev mvestitora (vlasnika
i konsnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EET ili EEV) radi izgradnje

HRWATSKA REGULATORMNA AGEMCLIA 7A MREIME DIELATHOSTI

Roberta Frangeis Misanavida g, sosan Tegrel [ OI8: BpygepEpEta | Tal: (o] peey oop, Faki: () ooy ope [ waes hakam hr
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nove kommalne infrastrukture, razlifite viste objekata i radova na postojeco)
kommmalne) infrastrukiun ili postojecem objekin, a:
[ Infrastrukfumi operator posjeduje uporabou dozvolu za predmetnn EKTEEV:
» Investitor mora izraditi projekt ili tehmiéko meSenje za zastitu predmetne
EETEEV,
= Sve rodkove 1zmade tehmiékog redemja zadtite, materyjala, radova, stuénog
nadzora 1 ostaleg miZnog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.
[I. Infrastrukfumi operator ne posjeduje uporabm dozvelu za predmetnu EKTEEV:
» Infrastruktomi operator mora izradifi projekt ili tehmicko rjeSemje za zasti
predmeme EEI i EKV,
* Sve troskove immade tehmickog rjedemja zaStite, materjala, radova, stuénog
nadzera 1 ostales mufmog za realizaciju  tehmickog rjeSenmja  smosi
infrastruliumi operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje il zastita EKT, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukfumogih operatora na tehmiéko geienje 1zmicanja 1l zastte EEI koje
mora biti sastavmi dio glavmog projekta.

Nadalje, prema odredbn élanka 6. stavka 6. Pravilmka, ukoliko se mwestitor 1
nfrastruktumi operator ne mogu usuglasifi oko odabira tehmfkog feienja zadtite,
tada jedna ili dmiga sirana mode zahtijevatl posredovanmje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema élanku 6. stavkn 9. Praviluka mfrastrukformi operaton su
obvezam u odgovoern na zahtjev investitora‘projektanta prilofiti uporabmu
dozvelu za predmetin EEI ukoliko je ista izdana. Kontakh operatora su na
1zjavama u privitku

b} Alkou zom zahvata nema poleZene EET nemame uvjete zastite iste.

2. Za predmetmn gradevinu temeljem odredbi iz élanka 24.a ZEK-a, projektant je ocbvezan
projektiratl, a mwvestitor ugradiizgradiin elektromd@in konmmikacyjsku mredn (dalje:

EEM) 1 EKL
5 podtovanjem,
REFERENT
Hrvoje Boban
Privitak
1. Izave operatora
Dipstavit:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eFonferencija)
2. Nadlefmom tijelu (putem elektronitkog sustava eKonferencija)
3. Uspis

ELEKTROFORMA LM d.o.0. za projektiranje i usluge, Mirkovec 1, Sveti Kriz Zacretje, 098/889-483, elektroforma.lm@gmail.com



Investitor: OPCINA VELIKO TRGOVISCE (OIB: 48320630286), Trg S. i F. Tudmana 2, V. Trgovisée
Gradevina JAVNA ZELENA POVRSINA. PARK S TEMATSKOM STAZOM,
k.¢.br. 2294/1, k.o. Dubrov¢an
Mjesto i datum: Mirkovec, prosinac 2021.
Broj TD-a: 351-21
Broj stranice: 9

Al Hrvatgka daoo.

Vidnl pat 1
HR - 104000 Zagrels
AL

HAKOM - 361-03/21-00/ 1 T360
Datom- 16.11 2021
FREDMET: IZJAVA O POLOZATU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIISKIH KABELSA
- odgovor — dostavlja se;
Pestovani,
nastavno na Vas upit vezano za poledn) infrastruknmre dmétva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u teksmr Al Hrvatsks) u
zomi zahvat izgradnje gradevine: k.o, Dubrovéan, k€. br. 2294 _ istite se kako Al Hrvatska u zoni zabvata
% podtovanjem

Za Al Hreatska d oo,

Odjel projektirania fiksne mreze i dobumentacije

A 1N
HJILwﬂlh.dml

Wrini puot 1 - 10 000 Zagyreh

1.1 Hrvalaka da e, pp ln'lJ, 10002 Tigraks | Ted +385 1 45 91 051 / Fasx + 385 1 &6 91 059 | E-msail ollice@AL hs

Eanka: Radl e Auityia d d. Zagrab, Hra méun: IREAN08-1000341353 | [BAN- HREAIGAGONE] 100341353
||r| Drwegjanénneky. flan Uprave | Trgevadk sud u Eagrebtm, MBS 082531688 [ QB 2534210204
temeling kapital: 454,210 00000 kn, uplacen u aijelosh
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III m N ZIVIETI ZAJEDNOD

Hrvmtsii Telekom dd.

Odjelza :I:ktrmi‘f:la komunikacijsku infrastrukturu (EKI]
Adresa: Haramaoaficeva 33, Zmgren

Telefon: #3835 14518 €38

Telefaks: +383 1 4947 118

HAKOM

o

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

wnsks T43-63061034-21

kemtaid csct Marjjana Tudman
Telefan 305 1 4918 658
Betuma 11.11.2021.

Hustmme s Polozaj EKI - 361-0321-01/17360; JAVNA ZELEMA POVRSINA — PARK S TEMATSKOM
STAZOM, DubrovEan, 49214 Veliko Trgovite na K.C. 2294 K.O. Dubrovian

INVESTITOR: OPCINA VELIKO TRGOVISCE, Trg Sjepana i Franje Tudmana 2,
49214 Veliko Troovisie, OIB: 48320630286

Temeljem Vaseqg zahtjeva t2 uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljedetu

) IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTROMICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojete EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d_d. {dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostonu.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Poirebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zaStitu
sukladno Praviiniky o nadinug i wjetima odredivanja zone elektronicke komunikaciiske
infrastrukture | povezane opreme, zastine zone | radijskog kordora te obwveze investitora
radaova il gradevine (dalje: Praviinik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
naiéin da se opseg predmetnog zahvata prikaZe redenjima zastite ili zmjestanja s
tehnitko-tehnolofkog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehnitko-tehnologkog rjiedenja zastite Uili izmjedtanja
potrebno je zatraZiti od HT-a.

4. Na rjesenje zastite iili izmjestanja EKI| potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
riedenje sa suglasnostu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjeStanje EKl moraju biti realizirani prije poéetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatskl Telekom dd.
Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb

Tedafon: +385 1 401-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Inbamet: www_t Nt A, s hryatskielekom.hr

Poslowna banka: Zagrebalia banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2350 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHRZX

Madzormi odoos J. R. Talbot - pragsieonik

Uprava: K. Mempis - preds|ednik, D. Daub, 1. Bariulovic, 5. Drig, M. Rapak

Feeqgistar trgovatkin dnistava Trgovaskl sud u Zagrebu, MES: DA026425E | OIS: 81703145550 | POV Mentfkaziskl orof: HR
E1733145560

Temeljnl kapital: 10,244 577.350,25 kuna | Lkupan beoj dionica £1.219.547 dionica bez nominainog lznosa
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patum  11.11.2021.
z=  T43-63861034-21

Srara 2

5. Ukoliko je EKI potrebno izmijestiti na lokaciju drugih k.E., HT ée s investitorom i, po potrebi,
drugim osolama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati meduscbna prava i ocbhveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvodaé radovafinvestitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije pofetka radova u blizini EKI| podnijeti zahtjev za iskoléenje
{mikrolokaciju) trage podzemne EKI na e-mail adresu 536 mreza@t_hi_hr.

7. Makon zawrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsing ili
asfaltiranja HT moZe zatrafiti kalibraciju cijevi | ubvrdivanie stanja DTK. Ukoliko se utvrde
adtetenja, HT ¢e odmah pokremuti sanaciju istih na trofak investitora, a trosak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DT teretit te investitora.

B. Trofkovi zadtite i izmjedtanja raspodieljuju se sukladno E£1.26. ZFakona o elekfronickim
komunikaciiama i €16, Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oStetenja EKI izvodad
radovalfinvestitor je duZan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu tS36 mreza@t ht_br ili na
tel: 0B00S000.

10. lzvodat radovalinvestitor je duZan pravovremeno, odnosnoe najmanje 7 kalendarskih dana
prije pofetka radova dostaviti HT-u obavijest o pofetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536 mreza@t ht hr, kako bi se osigurala nazoénost oviastenih osoba HT-a.

11. Ukolike investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehmitko-tehnologki aspekti zastite iili izmjestanja EK] te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvolafsuglasnosti za zastitu il izmicanje EKI
HT-u prouzroti Steta, investitor ce biti obvezan takvu 3tetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji nacin prouzrofi steta investitoru ili tretoj osobi zhog nepravovremenog ishodenja
potrebnih  dozvolatsuglasnost za zastitu #li izmicanje EKI HT-a, kao posledica ne
abuhvatanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nede biti odgovoran.

Hrvatskl Talekom d.d.
Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb

Telafon: +385 1 421-1000 | faks: +385 1 424-1011 | Intemet: wwer L AL hr, weaw_hryatskiiel ckom.hr

Posipvna Danka: Zagrebatka Danka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 & | SWIFT-BIC: ZABAHRZX

Mattzormi odoor J. R, Talbot - pregsadnik

Uprava: K. Mempis - predsjednik, D. Daub, 1. Bartulovlt, B. Drllo, M. Rapalt

Fegistar rgovackin dnustava: Tigovaskl sud u Zagrebu, MBS DS0ZEE2SE | OIB: 517923146560 | POV Identkaciskl broj: HR
B1793 145560

Temelnl kapital: 10.244.977.300,25 kuna | Uikupan beoj dionica E1.219.547 donlca baz nominainog kznesa

ELEKTROFORMA LM d.o.0. za projektiranje i usluge, Mirkovec 1, Sveti Kriz Zacretje, 098/889-483, elektroforma.lm@gmail.com



Investitor: OPCINA VELIKO TRGOVISCE (OIB: 48320630286), Trg S. i F. Tudmana 2, V. Trgovisée
Gradevina JAVNA ZELENA POVRSINA. PARK S TEMATSKOM STAZOM,
k.¢.br. 2294/1, k.o. Dubrov¢an
Mjesto i datum: Mirkovec, prosinac 2021.
Broj TD-a: 351-21
Broj stranice: 12

-Il ] ZIVIETI ZAJEDNO

oanm  11.11.2021.
= T43-63861034-21

srana 3

12. Ukoliko izvodad radovafinvestitor ne obavijesteinepravodobno obavijeste HT sukladno
toé 6., 9.1 10. ove Izjave te se time HT-u prouzrofi steta, izvodat radovalinvestitor ce biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skrecemo pozomest na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, ostetenje il ometanje u
radu elekfronike komunikaciizke infrastrukture i drugih javnih naprava kazmeno diglo
kaZnjivo po odredbi £1.216. Kaznenog zakona.

(Owva lzjava o poloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjieseca
od datuma izdavanja, odnosno do 11.11.2023. godine.

S postovanjem,

Cdjel za elektronitko komunikacisku infrastrukture
Direktorica
Maja Mandic, dipl.iur.

Mapomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatskl Telakom dd.
Fadnitka cesta 21, 10000

Telafon: +385 1 491-1000 | faks: +365 1 491-1011 | Inbemet: www._ L ik hr, waw.hrvatsitelekom. hr

Posiowna banka: Zagrebatia Danka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1012 1087 § | SWIFT-BIC: ZABAHRZX
Macizormi odoor J. B Talbat -

Uprawva: K. Mempis - preds|ednik, 0. Daub, I Bartulovié, 5. Drilo, M. Rapalt

Fegistar trgovatkin drustava: Trgovackl sud u Zagreby, MES: DI026425E | OIS: 81793145550 | POV kentifkaciskl brof: HR
1793145560

Temeljni kapital: 10,244 077.350,25 kuna | Uikupan broj dionica £1.219.547 dionica baz nominainog nesa
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1.6. Registracija projektantske tvrtke

-

=

=
REFUELIFA HRVATSFA Elektronicki zapis
TREOVASEI SUD U ZRGREBU Datum: Z7.01.2021

IZVADAK IZ BUDSEOG REGISTRAR

SUBJEKT UPISA

MB3:

DEll46272
0IB:

40975265566
EUID:

HR3R.DB1146272
TVRTER:

2 ELEETROFORMA LM d.o.o. sa projektiranje i usluge
2 ELEKTROPORMZ LM d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Mirkovec (Opfina Svesi Frif Zafresje)
Mirkovec 1

ADRESR ELERTRONISKE POSTE:

2 elektroforma.lmfgmail .com

PRAVHI OBLIE:

2 druftvoc = ogranifenom cdgovormoscu

PREDMET FOSLOVAMJA:

1 = - kupnja i prodaja robke
1 o - prufanje usluga u Srgowvini
1 o - charljanje trgovafkog posresdovanja na domacem i

m trZiltu

1 * - nje inosemnih twvrtki

1 * - proje=ktizanje i gradenje gradevina te strulni nadcor
gradenja

1 * — energetstko certificiranje., energetski pregled zgrade
i redowviti pregled sustava grijaanja i =ustava
hladenja ili klimasicacije u zgradi

1 o - dielasnossi =tornog ursedenja i gradnjes

1 o - =t upravljanja projektom gradnjs

1 * - nja i analice

1 * - rEifta i ispitivanje javnog
mnije=nja

1+ - promidiba (reklama i pzopaganda)

1 = - savjesovanje u vesi s poslovanjem i upravljanjem

1 o - usluge informacijskog dru®

1 o - pripremanje i uslufivanje je=la, pifa i napitaka i
prufanj= usluga =smje=staja

1 - pripzemanje jela, pica i napitaka =a potzosanju =na
drugom mjestu sa ili beg uslufivanja (o prij=voznom
sredstvu, na priredbama i slidno] i opskrba tim
jelima, pifima i napitcima{catering)

1 = — izrada WEE stramica

1 ‘ — u=zluge fotockopiranja

1 o - siskanje Za=opi=a i drugih periodifnih publikacija,
knjiga i broSura, glacbhbenih dje=la i glachenih
rukopis=a, karata i atlasa, plakata, ig:aéih karata,

Isradenoc: Z2021-01-27 12:05:24 Do04
Podaci eod: Z021-01-27 Stramica: 1 od 2
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-

- 8
BEPUELIER HEVATSFA Elaktronicki Sapis
TRGOVECEI 5UD U ZAGREBD Datum: 27.0L.2021

IZVADAK IZ 3UDSEOG REGISTRR

3UBJEET UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih
oglasa, djelovodmika, albuma, dnevmika, kalendara,
po=lovnih obrazaca i drugih tiskanih stvari

= - rafumalmne i srodne dijelatnosti

rafunovodstvreni poslowi

fotografske djelatnosti

djelatnost pakiranja

organiziranj= priredbi, koncerata, kreativnih

[
1

radionica, =seminara, tefajeva i kongre=a
1 o - djelatnost proizvodnje i stavljanja na trEiste
predmeta opfe uporabe
igmajmljivanje= motornih vesila
premjestanje wozila
dj=latnost prijevosa teresta u unutarnjem i
medunarodnom cestovnom prometu
prij=vos za vlastite potr=bes
£iffenje svih wr=ta objekata
popravak i odrfavanje motornih wozila
skladistenje zobe

[
1 ] 1

[
1

po=lovi upravljanja nekretninom i odrfavanije
nekretnina

posrsdovanje u prometu nekretnina

poslovanje nekretninama

o - uredanje i odrfawvanje krajolika
ignajmljivanj= strojeva i oprems

[
1

oSMIVASI/CLANOVI DRUSTVA:

1l Mario Li=jak, OIB: Z15TEBOLSZZ0
Mirkovec, Mirkovec 1
2 - jedini &lan d.o.o.

0SCBE OVLASTEWE ZA ZASTUFANIE:

1l MARICQ LISJAE, OIB: ZL1STBOLSZZ0
Mirkovec, Mirkovec 1
— direktor
2 - pastupa =samostalno i pojedinacno

TEMELJHNI EAPITRL:

2 Z0.000,00 kuna

PRAVNI ODHOSI:
Prawvni oblik:
2 Odlukom Zlana druZtva od 08.01.2021. godine promijenjen je=
pravnoustrojbeni oblik jednostavnog druStva = ogranicenom
odgovornosiu u druStveo s ogranifenom odgovornoscu.

Osnivacki akt:
1 Igjava o osnivanju jednostavnog druftva = ogranicenom odgovormoscu
od 24.01.2018. godine.
2 MHa osnovo Odluke o povedanju temeljnog kapitala, Odluke o promjeni
pravnoustrojbenog oblika druStwva, Odluke o promjeni tvrtke, Odluke
o promjeni u ovlaZtenju za sastupanje tvrtke te Odluke o izmjeni

Isradeno: Z021-01-27 12:05:24 Doo4
Podaci od: Z021-01-Z7 Stranica: Z od 2

ELEKTROFORMA LM d.o.0. za projektiranje i usluge, Mirkovec 1, Sveti Kriz Zacretje, 098/889-483, elektroforma.lm@gmail.com



Investitor: OPCINA VELIKO TRGOVISCE (OIB: 48320630286), Trg S. i F. Tudmana 2, V. Trgovisée
Gradevina JAVNA ZELENA POVRSINA. PARK S TEMATSKOM STAZOM,
k.c.br. 2294/1, k.o. Dubrovcan
Mjesto i datum: Mirkovec, prosinac 2021.
Broj TD-a: 351-21
Broj stranice: 16

1113
e

REPTUELIFEA HEVATSFA Elektronicki mapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREEU Datum: Z27_01.2021

IZVADAK IZ 3UDSEOG REGISTRR

SUBJEET UPIS:

PRAVNI ODHOSI:

OsnivaZki aks:
Izjar= o osnivandu od O0B.01.2021. godine, Izjara o osnivanju
j-d.o.o. od 24.01.2018. godine u cijelosti =e mijenja, te j=
donesen potpuni tekst Isjave o osnivanja d.o.o. od 08.01_2021.
godin= koji == dostavlja =uodu w shirku isprawva.

Promjene temeljnog kapitala:
2 Odlukom Slana druStva o povecaniju temelinog kapitala od
0B.01.2021. godine, temelini kapital druftva povelan j= sa icnosa
od 10,00 kuna sa isno= od 19%_595%0,00 kuna na isno= od 20.000,00
kuna.

FIMANCIJSEA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblj= Vr=ta izvjestaja
ea 25.06.20 201% 01.01.19 - 21.1F.1% GFI-POD iovjeSsaj

Upi=se u glavou knjigu proweli s=a:

RET Tt Datum Haziv =uda

0001 Tt—1873024-2 31.01.2018 Trgovacki sud u Zagrebu
o002 T&—21/11B0-2 25.01.2021 Trgovacki sud u Zagrebu
=1 I 21.06_.2019% elektronicfki upis=

=u h) 25.06_.2020 elektronicki upi=

1. Uredbe o tarifi sudskih
dak iz sudskog registra u iznosu
igkim putem.

Budska pristojba po Thr. Z9. st
pristojbki (HM br. 53/1%), =za i=zva
od 15.00 En naplafena je elektron
Ova isprava je u digitalnom ckbliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CH=sudreg, L=LZACGREER,

O=MINISTARSTVO FPRAVOSUDA I UFRAVE HRTZS51043027&, C=HR

Broj zapisa: 0029E-QSLPi-bTutZ-Scfdh-NTtc
Kontrolni broj: bB73Iwv-vbvyS-glgWl-T6IE=

Skeniranjem owveg OR koda mofete provjeriti tofnost podataka.
Isto mofete uwiiniti i na web stranici
udie.hr/registar/kontrola izvornika/ uncsom gore mavedanog broja zapisa
amanta.
*aja sustav ¢@ prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukolike je ovaj dokment
itan prikazancm izvornikn o dig lpom obliku, Ministarstve pravosuda i uprave
3 trenutku izrade izwvatka.

q duje tofmost ispravae i stanje pod
Prowjara tofnosti podataka mofa sa izw i u roku eri mieseca od izdavanja isprave.

Igradenoc: 2021-01-27 12:05:24 DOoo4
Podaci od: Z021-01-Z27 Stranica: 2 od 2
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1.7. Ovlastenje komore inzenjera elektrotehnike

ofslite

e

REPUBLIKA HRVATSEA

HEVATSKA KOMORA
INZENIERA ELEKTROTEHNIKE

Klaga: UP/-BO0-01/18-01/12
Urbraj: 504-05-18-3
Zagreb, 05, veljate 2018, godine

Ma termelju Slanka 27. Zakona o komaori arhitekata | komaorama indenjera u graditeljstvu
| prestormom uredanju ("Marodne nowing”, broj T&2015.) Hrvatska komora inZenjera elaktretehnike,
riefavajuli po Zahtievy za upis u imenik oviadtenih inenjera alekirotahnike Hrvatske komore in®enjera
alekirotehnike, koji je podnic Mario Lisjak, strué.spec.ing.el., SVETI KRIZ ZACRETJE, Mirkovee 1,
donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlagtenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

I. U tmenik oviastenih inienjera ecloktrotehnike HKIE upisuje se  Mario Lisjak,
strud.spec.ing.el, OIB 21578015220, pod rednim brojem 3002, s danom upisa 06.02.2018.
godina,

2. Uplsom u Imenik oviastenih inkenjera elekinotehinike, Mario Lisjak sbrud.spec.ing.el, stiete
pravo na uporabu strukownog naziva "oviasteni inZenjer elektrotehnike” | moe cbavijati
poslove projektiranja u svojstvu odgovorne csobe (projektanta Uili glavnog projektanta) u okvisu
zadate elekirotehnitke struke, te poslove strutnog nadzora gradenja u svojstvu odgovome
osobe (nadzomog In2enjera) u okviru zadade alektrotennidke struke u skladu s Slancima 52, |
53, stavak 1. Zakona o poslovima | djelatnostima prostornog uredenija i gradnje, te ostala prava
| duZnost sukladne posebnim propisima.

CnAssteni indenjer elektrotehnike posiove iz toke 2. ovoga Rjesenja dutan j& obavijat sukladno
temelinirm nalelima | pravilima struke kope treba podtivat eviadten in2enjer alektrotehnika,

Lid

4. Natemedju Elanka 26. stavka 5. Zakona o komaori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu
| prostormom  uredenju oviagtenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "Indenjersku
iskaznicu” | "pe&at”, kaji su trajno viasnisto HKIE,

5. Ovladteni inzenjer elekiratehnike dobiva posredstvorm HKIE palicu osiguranja od profesionalne
odgovernosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i
abravija svake godine.

6, Qvlasteni inzenjer elekirotehnike dukan je placati HKIE Elanarinu | ostala davanja koja utvrde
tjela HKIE, osim u sluaju mirovania Sanstva, te pri prestanky &lanstva v HKIE podmiriti sve
daspjale financijske cbveze prema istima.

7. Onwladteni inZenjer elektrotehnike ima prava | dutnocstl u skladu s Slankom 21 stavkom 1.
podstavikom &, Zakona o kamori arhitekata | komorama indenjara u graditeljstvy | prostormom
uredanju.

£ Podnositel] Zahtjeva za upis u Imenik ovlsdtenih infenjera elektrotennike HKIE uplatia jo
upisninu u znosu od 2.000,00 kn (slovima: dvile tisuée kuna) u korist ratuna HKIE.
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Obrazlozenje

Mario Lisjak, strué spec.ing.el, podnio je dana 01.02.2018, Zahtjev za upis u Imenik oviastenih
inZenjera elekirotehnike HKIE

Qana 06.02.2018. godine proveden |e postupak razmatranja dostavijencg potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik oviadtenih inzenjera elekirotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s Clankom 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narcdne novine”, broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasten| inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik oviastenih inZenjera elekirotehnike HKIE stjeée pravo
na obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadade elektrotehnitke struke, sukiadno Zakonu | Statutu HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mo2e poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
tlanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne navine", broj
78/2015.) obavijati samostaino u viastitom uredu, zajednikom uredy, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost,

Oviadteni inZenjer elekirotehnike, osim u sluéaju mirovanja &lanstva, dobiva pasredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionaine cdgovomosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavija svake godine.

Upisom u Imenik oviadtenih inZenjera elektrotehnike MKIE imenovani stjele prave na "pedat” i
“inZenjersku iskaznicu” koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnidivo HKIE.

Oviasteni inZenjer elektrotehnike ima prava | duznosti u skiadu s &lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostomom uredenju | Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike,

Oviagteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovite placati tlanarinu,

Oviasdtenl inZenjer elektrotehnike duzan je u obavijanju poslova projektiranja I/l struéneg nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, podtivati odredbe Zakona i posabnih zakona, tehnicka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovernost prema tre¢im csobama |
javnosti.

U skiadu s Odiukom o visinl upisnine | Elanarine Hrvatske komore In2enjera elextrotehnike, uplacena jo
uplisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102084148.

Upravna pristojoa u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) plaena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljieni na podnesak | ponidteni peéatom ovog tijela prema Tar
br. 1. 12. Uredbe o tarfi upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Na temelju svega prethodno navedenog rijeéeno je kao u dispozitivy, te Komora u skladu s &lancima
25, i 26, Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donos|
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rje$enja dopustena je 2alba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku 15 dana od dana dostave rjedenja. Zalba se predaje neposredno ili Salje postom u
pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdaio rjesenje.

Na 2albu se plada pristojba u iznosu od 50,00 kuna dr2avnih biljega prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (NN 8/2017). T

Dostaviti:

1. Mario Lisjak, 49223 SVETI KRIZ ZACRETJE, Mirkovec 1
2. U Zbirky isprava Komore

3. Pismchrana Komore
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1.8. Popis primjenjenih zakona i propisa
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o normizaciji (NN 80/2013)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)
Zakon o trzistu elektri€ne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18, 52/19)
Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)
Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o nadinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17,
98/19,121/19)

Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada — (NN 105/20)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SL.list br., 62/73)

Tehni€ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehni€ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (N.N. br. 87/08, NN 33/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o zaé&titi na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Pravilnik o elektri€noj opremi namjenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)
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TEHNICKI DIO PROJEKTA

INVESTITOR:  OPCINA VELIKO TRGOVISCE (OIB: 48320630286)
Trg Stjepana i Franje Tudmana 2, Veliko Trgovisce

GRADEVINA:  JAVNA ZELENA POVRSINA - PARK S TEMATSKOM STAZOM

LOKACIJA : k.€. br. 2294/1, k.o. Dubrovéan
FAZA: GLAVNI PROJEKT
TD: 351-21

Vrsta projekta;: ELEKTROTEHNICKI
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2. TEKSTUALNI DIO TEHNICKOG DIJELA PROJEKTA

2.1. Projektni zadatak

Projektni zadatak je izrada Elektrotehni¢kog projekta za izgradnju javne zelene povrSine-parka s
tematskom stazom na k.C.br. 2294/1, k.o. Dubrov€an, investitora Opc¢ina Veliko Trgovis¢e (OIB:
48320630286), Trg Stjepana i Franje Tudmana 2, Veliko Trgovi$c¢e. Elektrotehnicki projekt je u potpunosti
u skladu sa arhitektonskim projektom i ostalim tehnoloSkim projektima navedenim u popisu knjiga ovog
projekta.

Sukladno gore navedenom, ovim projektom obuhvacéene su sljedece instalacije :
A. Jake struje:

- elektri¢na rasvjeta

B. Instalacije uzemljenjai izjednac¢enja potencijala

- izjednaCenje potencijala

2.2. Opcenito o gradevini

Na k.C. 2294/1, k.o. Dubrov¢an planira se gradnja javne zelene povrSine - parka s tematskom stazom.
Uz parkiraliste za 10 automobila je park s tematskom stazom. Uz poplo&ene povrSine su parkovne klupe i
umijetnicke instalacije te pametna klupa. Prostor ¢e se i hortikulturno urediti.

2.3. NN priklju€ak

Projektom je predviden da se izvede novi priklju€ak na niskonaponsku mrezu sustavom SPMO
(samostojeci prikljuéno mjerni ormar) ugraden uz parkiraliste.

Prikljuak na elektroenergetski sustav izvesti ¢e se u skladu sa izdanom EES te prema zakonskoj
tehni¢koj regulativi.

Iz samostojecéeg prikljuéno mjernog ormara (SPMO) predvida se napajanje glavnog razdjelnog ormara
RO. Projektom je predviden kabel od SPMO do RO-a NYY-J 3x10mm2 kako je i prikazano u grafi¢kim
prilozima. Sa GRO priklju¢eni su razdjelni ormari poslovnih jedinica | zajedni¢ke potro3nje.

Od razdjelnog ormara RO do razdjelnih ormara rasvjete parka RO-1,2,3 izvedeni su priklju¢i kabelima
NYY 3x6mmz2.

2.4. Izvodenje elektrotehni€kih instalacija

Elektrotehnicke instalacije izvodi se podzemno u PEHD cijevima koje se polazu u zemljani rov.

Sve cijevi | kabele potrebno je zasipati pijeskom kako nebi doSlo do oSte€enja istih min. 5 cm iznad
istih. 1znad kabela potrebno je poloZiti traku za upozorenije.

Sva rasvjeta eksponata | led traka priklju€uje se na razdjelnike RO-1,2,3.

Unutar istih smjestaju se | napajacke jedinice LED trake.

Prilikom kabliranja LED traka posebnu paznju treba provesti kako ni jedna napajacka linija nebi bila
dulja od 10m (razmak od LED trake do drivera).

2.5. Razdjelnici

Projektom je predviden samostojeci priklju€no mjerni ormar SPMO uz parkiraliste. U ormar ¢e se
ugraditi oprema u skladu sa EES. Ormar i pripadaju¢a oprema su predmet isporuke distributera elektri¢ne
energije.

Projektom su predvideni razdjelni ormari RO-1,2,3 za rasvjetu park i glavni razdjelni ormar RO.
Glavni razdjelni ormar RO, i razdjelni ormari RO-1,2,3 su samostojeci ormari dimenzije 790x864x320
s pripadajuc¢im postoljem.
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Ormari¢i su od indirektnog dodira zastiCeni zastitnim izoliranjem, a potrebno ih je opremiti
odgovaraju¢im oznakama opashosti, te jednopolnom shemom izvedenog stanja s oznacenim brojevima
strujnih krugova.

2.6. Instalacija rasvjete

Rasvjeta parka predvidena je sa LED trakom kojom se osigurava iscrtavanje kontura parka | hodnih
staza, rasvjetnim tijelima za osvjetljenje instalacija na betonskim postoljima te parkovnim stupnim
svjetilikama za osvjetljenje parkiralista.

Projektom su predvidene svijetiljike sa suvremenim LED izvorima svjetla.

Kod projektiranja rasvjete vodilo se racduna o:

- namjeni prostora (za odredivanje potrebnog nivoa osvijetljenosti)

- klasifikaciji prostora prema vanjskim utjecajima (za odredivanje stupnja zastite)

- svjetlotehni¢kom karakteristikama rasvjetnih tijela (da bi se postigao potreban nivo rasvjete)
- vizualnom izgledu svjetiljki

Upravljanje rasvjetom predvideno je preko svjetlosne sklopke (luksomat).

Nivo rasvjetljenosti unutar gradevine je u skladu sa odgovaraju¢im normama HRN EN 12464-2.

2.7. 1zjednaéenje potencijala

Zastitno uzemljenje ¢e biti izvedeno kao trakasti uzemljiva¢, montazom inox plosnatog vodi¢a
30x3,5mm povezuju¢i razdjelni ormar RO | rasvjetne stupove parkiraliSta. Od trakastog uzemljivaca je
izveden otcjep za sabirnicu izjednacenja potencijala (SIP) smjestenu u razdjelni ormar RO inox vodi¢em
30x3,5mm.

Spojeve izvesti zavarivanjem ili tipskim atestiranim spojnicama. Za uzemljenje metalnih masa ograda,
kao i za uzemljenje rasvjetnih stupova vanjske rasvjete potrebno je povuci posebne izvode iz temeljnog
uzemljivaca.

Prema tome po zavrSetku izvedbe ovih instalacija potrebno je odspojiti mjerna mjesta i izmjeriti otpor
uzemljivaa. Sve spojeve na uzemljivaCu izvesti nakon temeljne pripreme kontaktnih povrSina, ¢vrsto
zategnuti, nakon toga zaliti olovom i premazati bitumenom izuzev ako su ubetonirani.

2.8. Dokaz ispunjenja uvjeta gradnje

Za predmetnu gradevinu izdani su posebni uvjeti gradenja od strane HAKOM-a klasa:361-03/21-
01/17360, urbroj: 376-05-3-20-2 od 19.11.2021.godine.

Na situacijskom nacrtu prikazan je postoje¢i HT_EKI_KABEL. Na mjestu prolaska kabela ispod
predvidenog parkiralista projektom je predvidena zastita istog postavljanjem betonskih polucijevi iznad
predmetnog kabela.

Prije poCatka radova potrebno je postupiti u skladu izdanim EKI izjavama nadleznih teleoperatera.

2.9. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.9.1. Obveze izvodacai investitora

Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) primjenjeni standardi u predmetnom
projektu su u skladu sa Zakonom o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br.
80/13, 14/14, 32/19). Izvodacl radova elektri€nih instalacija duzan je drZati se gore navedenog Zakona u
cjelosti.

Investitor sklapa sa izvodacem radova ugovor na osnovu vazecih zakonskih propisa, odobrenog
projekta, proracuna i troSkovnika te tehnickih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta.

Ponudjena suma je obvezna za izvoda€a. Poveéanje moZe nastati samo kao viSak rada koji pismeno
naredjuje i odobrava nadzorni organ investitora.

Po ustupanju posla izvodal je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje gradjevinskih radova.
Nadene nedostatke i primjedbe prijaviti ¢e poslodavcu, te ¢e se s njim, nadzornim inZenjerom i
projektantom posti¢i sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvodjenju se ne smije pristupiti
bez gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.
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Izvoda¢ odgovara za uredno izvrSene poslove pridrzavaju¢i se vazecih propisa za ovu granu
djelatnosti i odobrenog projekta.

Garantni rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje dvije godine od dana prijema gotovog posla
od strane komisije, odnosno narucitelja. Za ugradenu opremu vazi garancija proizvodaca. U vrijeme
garantnog roka izvodac€ je duzan o svome troSku otkloniti nedostatke nastale uslijed slabe izvedbe radova
ili loSeg materijala. Ako se ovo ne ucini u odredenom roku investitor ih otklanja bilo sam ili preko drugog
poduzeca, a troSkove ili Stetu naplacuje zakonskim putem od izvodaca.

Izvodac je odgovoran jedino za kvalitetu montaznih radova i ugradenog materijala, ako su radovi
izvedeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodja¢ vrSi izmjene bez
suglasnosti projektanta i nadzornog inzenjera, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacije.

Ako se pri zidanju odnosno kod gradevinskih radova upotrebljavaju materijali koji Stetno djeluju na
dijelove instalacije, izvodac ¢e u sporazumu sa izvodacem gradjevinskih radova i nadzornim inzenjerom
preuzeti mjere osiguranja. U vezi s ovim ima pravo produzZenja roka i naplate troSkova posebno.

Petnaest dana prije zavrSetka instalacije investitor sporazumno s izvodacem radova podnosi
nadleznoj gradevinskoj inspekciji zahtjev za tehni¢kim pregledom i prijem instalacije. Kona¢na
primopredaja izmedju izvodac¢a radova i investitora tj. naruditelja, vrSi se nakon rjeSenja o prijemu od
strane komisije.

Kod ugradnje i ispitivanja instalacije treba se pridrzavati odgovaraju¢ih domacih i DIN propisa, kao i
odgovarajucih lokalnih propisa, a sve prema tocki 3.6.1. ove dokmentacije.

Prilikom izvedbe elektrinih radova izvoda¢ je duzan posebno obratiti paznju na tehnicke zastitne
mjere od pozara sukladno TehniCkom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10).

Prije ugradnje elektri¢ne instalacije, izvodac je duzan dostaviti dokaze o sukladnosti za svu opremu
koju ugraduje, ako je domace proizvodnje, odnosno ako je oprema inozemnog porijekla, prema Zakonu o
tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19), Potvrdu o
sukladnosti i 1zjavu o sukladnosti s hrvatskim normama.

Prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10) izvodac¢ radova je duzan
izvrSiti provjeru el. instalacije pregledom, duzan je razvodne uredaje i sklopnu opremu oznaditi oznakama
iz projekta, te u razvodne uredaje ugraditi jednopolne sheme - izvedeno stanje.

Prema Tehnic¢kom propisu za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10), sukladno HRN HD
60364-6 (provjeravanje), izvoda¢ radova je duzan izvrSiti ispitivanja i izraditi sljede¢u atestnu
dokumentaciju:

a) instalacija jake struje

- ispitivanje kontinuiteta zastitnog vodi¢a i izjednaCenja potencijala

- ispitivanje otpora izolacije

- ispitivanje impedancije petlje kvara

- ispitivanje zastitnog uredaja diferencijalne struje

b) sustav za zastitu od djelovanja munje na gradevine

- otpor uzemljenja,

- ispitivanje kakvoce sustava zastite od udara munje,

c) opcenito

- tipske i pojedinacne Isprave i Izjave o ispitivanju i sukladnosti ugradene opreme.

2.10. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje elektroinstalacija

Elektroenergetska oprema je projektirana za vijek uporabe od 25 godina.

Procijenjeni vijek trajanja ne odnosi se na aktivhu elektroni¢ku opremu, el uredaje, izvore svjetlosti,
predspojne naprave, svjetlosne indikatore, itd., ve¢ samo na pasivnu elektricnu opremu uz obavezno
redovno odrzavanje. Tijekom trajanja gradevine, vlasnik gradevine treba planirati i na pola vijeka trajanja
gradevine te po potrebi izvesti rekonstrukciju pripadne el. instalacije.
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Stvarni vijek uporabe pojedine opreme ovisi 0 uvjetima eksploatacije i odrzavanju tijekom perioda
eksploatacije.

Svu ugradenu elektriénu opremu i instalaciju je potrebno Koristiti isklju¢ivo za projektiranu namjenu u

granicama predvidenih i projektiranih uvjeta te opterecenja, jer se samo na taj nacin moze osigurati
maksimalna trajnost el. instalacije, sukladno garantnim izjavama proizvodaca elektro opreme.

Tijekom uporabe elektricna instalacija je podlozna starenju i mehani¢kim oste¢enjima $to moze
uzrokovati da oprema nema viSe svoju funkciju odnosno da nadin zastite od direktnog dodira vise ne
udovoljava svojoj zastitnoj namjeni.

Odrzavanjem elektriCne instalacije treba se sacuvati stupanj kvalitete postignut izradom elektri¢nih
instalacija (od projekta do zavr$nih ispitivanja) te odgovaraju¢im povremenim (periodi¢nim) pregledima i
ispitivanjima osigurati pouzdanu i sigurnu elektri¢nu instalaciju za cijelo vrijeme njezine uporabe.

Pregledom se utvrduje da li su svi dijelovi elektri¢ne instalacije u ispravnom stanju.

2.11. Temeljni zahtjevi za gradevinu

U skladu s ¢lankom 7. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektom je osigurana
pouzdanost u koriStenju i zastita od svih predvidivih djelovanja te odgovarajuca svojstva u predvidenom
vijeku trajanja zgrade, a u smislu osiguranja bitnih zahtjeva za gradevinu, odnosno uvjeta propisanih
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utje€u na gradevne i druge
proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Ovim elektrotehni¢kim projektom predvidene su elektriCne instalacije i oprema takvih tehnickih
svojstva da tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena, uz propisano izvodenje i odrzavanje elektricne
instalacije, gradevina i elektri€¢na instalacija mogu podnijeti sve utjecaje uobi€ajene uporabe i utjecaja
okolia. Sukladno tome u toku gradenja i uporabe gradevine iste ne¢e prouzroditi:

pozar gradevine odnosno njenog dijela

opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva oste¢enja

elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine

buku vec¢u od dopustene

potrosnju elektri€¢ne energije veéu od dopustene

2.11.1.Mehani¢ka otpornost i stabilnost

MehaniCka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika ispitana i
atestirana.

Sva oprema mora imati odgovaraju¢i stupanj mehaniCke zastite, a oprema koja se montira na

otvorenom mora biti zasticena od utjecaja atmosferilija. Svojom tezinom oprema ne smije utjecati na
stabilnost gradevine.

2.11.2.Pouzdanost

Svi projektirani materijali i ugradena oprema dimenzionirani su i odabrani da mogu izdrzati struje i
napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, dok su u slu€aju kvara predvideni uredaji za
isklju€enje dijela ili kompletne instalacije.

2.11.3.Sigurnost u sluéaju pozara

Kod dimenzioniranja opreme i vodova vodeno je racuna o toplinskim, mehani¢kim i elektri€nim
naprezanjima u radu i kratkom spoju.

Presjeci vodi¢a i kabela su tako odabrani da struje optereéenja budu manje od trajno dozvoljenih
struja, a za zastitu od preopterecenja i kratkog spoja predvideni su uredaji za automatski prekid strujnog
kruga. Ovi uredaji su projektirani tako da prekidaju svaku struju preopterecenja koja protje€e strujnim
krugom prije nego &to prouzrokuje moguca termicka ili mehani¢ka ostecenja.

Sva oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi, sukladno s o€ekivanim uvjetima rada, tako da ne
dolazi do Stetnog medudjelovanja (elektri¢nih, toplinskih i mehanickih) s okolinom.
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Projektom je predvidena elektro oprema koja ne predstavlja opasnost od pozara za okolne materijale,
a pristupacni dijelovi opreme koji se nalaze na dohvatu ruke u normalnim radnim uvjetima ne mogu
posti¢i temperaturu opasnu po €ovjeka ili okolinu.

2.11.4 Higijena, zdravlje i okoli$
Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline.

Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, uredajima u odgovarajuéoj zastiti ovisno o zoni ugrozenosti
te sustavom zastite od munje i izjednacenjem potencijala eliminira se elektricna energija kao uzrok
povrede korisnika.

2.11.5.Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

Predvidena je zastita od direktnog dodira u elektri¢noj instalaciji (izoliranjem dijelova pod naponom,
ugradivanjem u kuciste, postavljanjem izvan dohvata ruke) i zastita od indirektnog dodira (automatskim
iskljuCivanjem napajanja, upotrebom uredaja klase Il ili odgovarajuéom izolacijom, postavljanjem u
nevodljiva kucista, galvansko povezivanje metalnih masa i izjednacenje potencijala).

2.11.6.Zastita od buke
Elektri¢na instalacija ne proizvodi buku.

Ugraditi se smiju samo uredaji koji atestima dokazuju da razina buke koji pri radu razvijaju nije veca
od zakonski dozvoljene. Vibracije se smanjuju pravilnim pri€vrS¢ivanjem uredaja na podlogu odnosno
vjeSanjem o nosivu konstrukciju.

2.11.7.Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Materijali i uredaji koji su ovom projektnom dokumentacijom predvideni za ugradnju, tvorni¢ki su
dogotovljena rieSenja koja imaju svojstvo maksimalne ucinkovitosti uz minimalni utro$ak radne energije.

2.11.8.0drziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a dijelovi ugradenih materijala i
oprema omogucuju moguénosr reciklaze nakon uklanjanja. Sva predvidena oprema je predvidena za
dugi vijek uporabe (25 godina ili vise).

PREDMETNIM ZAHVATOM IZGRADNJE GRADPEVINE OSIGURANI SU | ZADOVOLJENI SVI BITNI
ZAHTJEVI ZA GRADEVINU.

Vlasnik gradevine odgovoran je za odrZavanje gradevine te je duZan osigurati odrZzavanje gradevine
tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada | nesmetanog pristupa | kretanja u
gradevini.

Nadalje je propisano da je vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja
gradevinama prema posebnom zakonu duZna odrZzavanje gradevine te poslove praéenja stanja
gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZzavanje |
unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu | druge sli¢ne poslove povijeriti osobama koje
ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

S tim u vezi ukazujemo na prekrSajne odredbe ¢lanka 170. ZOG-a kojima su za vlasnike gradevina,
kao pravne, odnosno fizicke osobe, propisane nov€ane kazne u sluCaju da se ne osigura odrzavanje
gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu te unapreduje
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada | nesmetanog pristupa |
kretanja u gradevini.

¢ Pravilnik o odrzavanju gradevina (“Narodne novine”, broj 122/14 | 98/19) u &lanku 16. stavku 3.
propisuje da je za gradevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema
odredbama Zakona o gradnji razvrstavaju u gradevine 1., 2.a i 2.b skupine vlasnik gradevine
duzan voditi evidenciju u kojoj se pohranjuju:

1. Plan | program odrzavanja
2. Dokumenti iz stavka 2. tog ¢lanka

3. Drugi dokazi da su predvidene mjere | radnje odrzavanja obavljene
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4. Obveze, odnosno preporuke za daljnje odrzavanje

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (“Narodne novine”, broj 17/17 | 75/20) u ¢lanku 22.
propisuje vremenske razmake izmedu pojedinih pregleda gradevinske konstrukcije, a koji ne
smije biti duzi od:

1. Osnovni pregledi — 1 godina (odnosno kraée prema pravilima danim posebnim
dijelovima toga propisa za pojedine vrste konstrukcije)

2. Glavni pregledi — 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve | druge
inZenjerske gradevine
3. Dopunski pregledi — prema posebnim pravilima propisanim tim propisom za pojedine
vrste konstrukcija.
e Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (“Narodne novine”, broj 03/07) u Poglaviju VI.
“Odrzavanje dimnjaka” propisuje nacin odrzavanja dimnjaka.

Ujedno ukazujemo i na odredbe ¢lanka 379. Stavka 1. Podstavka 1., 2. i 8. Zakona o vlasniStvu i
drugim stvarnim pravim (“NN, broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
142/14, 81/15i 94/17), a kojima je propisano da je upravitelj duzan osobito:

- Brinuti se da se zajednicki dijelovi nekretnine odrzavaju u graditeljskom i funkcionalnom
stanju, nuznom za normalno koristenje,

- Obavljati povremeni | godiSnji pregled nekretnine i o tome saciniti zapisnik

- lzraditi pregled predvidenih poslova za odrzavanje | poboljSice, kao | predvidivih troSkova
i optereCenja u narednoj kalendarskoj godini (godisnji program) ili za viSegodiSnje
razdoblje, te to na prikladan nacin u kuc¢i najkasnije do isteka tekuée kalendarske godine.

2.12. Gospodarenje otpadom

2.12.1.Posebni tehni€ki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom

Tijekom izvodenja radova, izvodac je duzan voditi pojacani nadzor glede nekontroliranog odbacivanja
otpada (ostatak materijala, ambalaza, pomoéna sredstva kod izvodenja radova i sliéno), kako navedeni
otpad ne bi nekontrolirano doSao do mjesta s kojih svojim sekundarnim djelovanjem moze naskoditi
zdravlju ljudi i oneciS¢enju okolisa.

Neispravne materijale, kao i one materijale koji se nisu iskoristili kod izvodenja radova, potrebno je
odloZiti na odgovarajuéim mjestima, koja ¢e odrediti sluzbeni predstavnik korisnika.

Po zavrSetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomoéne objekte, otpad deponirati na za to
prikladna mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvodenja radova, dovesti u stanje Sto sli¢nije onom
prije izvodenja radova.

Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvrSiti sanacija terena zatrpavanjem i
poravnavanjem. ViSak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti, a cijeli prostor ozeleniti, odnosno
dovesti u prvobitno stanje.

Po zavrSetku uredenja okoliSa, nadzorni inzenjer mora uredenje okoliSa pisano potvrditi upisom u
gradevnu knjigu/dnevnik izvodenja radova.

2.12.2.Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom

Poseban elektricni i elektroni¢ki otpadom (EE otpad) koji je reguliran Zakonom o odrZivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/13, 14/19, 98/19), Pravilnikom o gospodarenju otpadnom
elektricnom i elektroniCkom opremom (NN 42/14, 107/14, 11/19, 7/20), a koji viSe nije za uporabu (el.
prigusnice, fluo cijevi, led svjetilike, baterijsko napajanje i dr.) potrebno je adekvatno zbrinjavati kod
ovlastenih tvrtki registriranih za tu djelatnost.
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2.13. Prikaz zastitnih mjera i tehni€kih rjeSenja za primjenu propisa zastite na
radu

Zastita od indirektnog dodira biti ¢e izvedena TN-S sustavom uz upotrebu zastitnog uredaja
diferencijalne struje

Projektom je predvideno da se svi metalni dijelovi, koji normalno nisu, a mogu iz bilo kojeg razloga
dodi pod napon, galvanski spoje sa zastitnim vodi¢em instalacije. Zastita od pojave potencijalnih razlika
na metalnim dijelovima opreme i uredaja posti¢i ¢e se sustavom izjednacenja potencijala tj. posebnim
vodi¢em medusobno ¢e se povezati, a zatim spojiti na sabirnicu izjednacenja potencijala. U gradevini je
predvideno izjednacenje potencijala prema vazec¢im tehnickim propisima i standardima.

Zastita od slu€ajnog, direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su svi neizolirani
dijelovi elektricne opreme smijesteni u limene i poliesterske razdjelnike, a sva spajanja izvode se u
razvodnim ili priklju¢nim kutijama pomoc¢u odgovarajucih stezaljki.

Zastita od mehani¢kog ostecenja izvedena je polaganjem kabela i vodi€a u odgovarajuce zastitne
PVC cijevi.

Zastita od statickog elektriciteta ostvariti ¢e se medusobnim povezivanjem i uzemljenjem svih metalnih
dijelova.

Zastita od prodora vlage, vode i praSine rijeSena je pravilnim izborom el. opreme za navedene uvjete.

Instalacija ¢e biti izvedena kabelima NYY i NYM polozenim podzbukno, u instalacijskim cijevima. Svi
upotrebljeni kabeli i vodi€i moraju biti oznageni brojem strujnog kruga (ili brojem parice) i oznakom
razdjelnika kojem pripadaju. Svi elektri¢ni kabeli i vodi€i dimenzionirani su prema: strujnom opterecenju,
strujama kratkog spoja, padu napona i uvjetima polaganja. Elektri¢ni kabeli i vodi€i imaju izolaciju iz
samogasive PVC mase otporne na pozar prema odgovarajuéem standardu. Spajanje kabela vrSi se u
razdjelnicima i razvodnim kutijama.

Zastita od kratkog spoja rijeSena je pravilnim izborom elemenata zastite (odgovarajuéi osiguraci ifili
prekidaCi) odabranima tako, da se vodovi koje oni Stite ne mogu opasno pregrijati. Pri tome je
zadovoljena selektivnost djelovanja zastite.

Odabran je takav instalacijski pribor koji spreCava eventualne ozljede osoblja prilikom montaze,
odnosno prilikom rukovanja.

Sve sklopke predvidene su za napon 500 V, odgovaraju¢e nazivne struje koja je ve¢a od stvarne,
prekidne struje.

Lokalnim iskljuenjem napajanja postiéi ¢e se zastita od elektri€ne struje pri radovima na opremi.

U svim razdjelnicima su predvidene natpisne ploCice, natpisi svih pojedinih elemenata u razdjelnicima
i na njihovim vratima. Razvodni uredaji predvideni su s petom sabirnicom. U sve razdjelnike potrebno je
postaviti jednopolne sheme izvedenog stanja. Posebno se moraju oznaditi i vidno odijeliti sekcije razli€itih
napona. U kabelsko prikljuéni ormar (KPO) ugraduju se odvodnici prenapona klase 1+2 za prenaponsku
zastitu kompletne instalacije u objektu.

IzjednaCenje potencijala biti ¢e izvedeno fleksibilnim Cu vodic¢ima 6 mm2. U RO ormaru je predvidena
posebna tra¢nica za izjednacenje potencijala povezana s trakastim uzemljivacem.

Prilikom izvodenja instalacije nuzno je voditi rauna da se nijedno troSilo napajano preko RCD-a ne
smije nulovati, odnosno ne spajati PE vodi¢ s N vodi¢em.

Zastita od nedovoljnog intenziteta rasvjete predvidena je pravilnim izborom i rasporedom rasvjetnih
tijela, a jakost rasvjete je u skladu s HRN EN 12464-2.

El. instalacija mora tokom postavljanja i/ili kada je zavr§ena, ali prije predaje korisniku, biti pregledana
i ispitana. Za sav ugradeni el. instalacijski materijal potrebno je imati odgovaraju¢e dokaze sukladnosti
odnosno potvrde za deklariranu razinu kvalitete, izdane od za to ovlastene ustanove.

Strujna opteretivost kabela znatno je manja od dozvoljene. Koordinacija karakteristika vodica i
zastitnog nadstrujnoguredaja uskladena je i dokazana radunskim putem. Primjenjeni su zastitni uredaji
(automatski instalacijski prekidaci) sukladno propisanim normama.
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2.14. Prikaz zastitnih mjera i tehni€kih rjeSenja za primjenu propisa zastite od
pozara

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrsenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima $to ih utvrduju
Pravila zastite od pozara, projektom su usvojena tehnicka rjeSenja kojih se izvoda¢ radova tijekom
izgradnje, korisnik gradevine u toku eksploatacije trebaju strogo pridrzavati.

Pri izvodeniju instalacija izvodac se mora pridrzavati svih odredbi iz tehni¢kog opisa i tehnickih uvjeta.

Prema tehnic¢kim propisima za niskonaponske elektriéne instalacije (NN br. 05/10), a prema normi
HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektri€ne instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita —
Zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41: 2005,MOD; HD 60364-4-41: 2007), zastita od direktnog
dodira izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektriCne instalacije koji mogu biti pod naponom,
smjesteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije, gdje u normalnim uvjetima rada necée biti dostupne.
Takoder Ce i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim i prikljuénim
kutijama, kucistima aparata i u razdjeljnicima.

Prema ranije citiranom Propisu za niskonaponske elektriCne instalacije i prema normi, zastita od
indirektnog dodira predvidena je automatskim isklju€enjem napajanja u sustavu TN-S i uporabom FID
sklopki.

Svi neaktivni metalni dijelovi moraju biti uzemljeni prema tehnikim uvjetima i pravilima struke.

Svi kabeli moraju se zastititi od mehani¢kih oStecenja uvlacenjem u zastitne cijevi, na propisnoj
udaljenostin od cijevnih instalacija (grijanja, klime i sl.), a propisanim medusobnim razmacima od slabe
jake struje prema vazeéim tehnic¢kim pravilima.

Zastitu od kratkog spoja treba rijeSiti prekidacima i osiguraCima propisanih veli€ina, u razvodnim
ormarima za jakostrujne instalacije i osigura¢ima u samoj opremi, zavisno od presjeka vodi¢a pojedinih
strujnih krugova.

Zastitu od poZara na vodovima treba rijesiti pravilnim dimenzioniranjem vodova (u skladu sa strujnim
opterec¢enjem i strujama kratkog spoja) i izborom izolacije koja ne podrzava gorenje.

Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom, kako kontaktna mjesta ne bi iskrila ili
se zagrijavala.

Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite, kao i
izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih masa i
izjednacenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane ispitne protokole, sukladno
Programu kontrole i osiguranja kakvoce.

Projektant:

Mario Lisjak, stru€.spec.ing.el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike br. E3002

MARIO LISJAK
utrut.slﬁc;}mf-?!-
FT

S '
E3002 OVEASTENIINZEMJER
EFEKTROTEHMIKE
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2.15. Proracuni

2.15.1.Bilanca snaga

R El. potrosaci Instalirana istoFdaoktEggsti sr:ggga
Jar. | snaga Pi [kW] i P [KW]
1. RO 4,6 1 4,6

z 4,6

Proracun ukupnog optereCenja gradevine dobiven je zbrajanjem svih instaliranih snaga na pojedinim
razdjelnicima te mnozenjem sa faktorima istodobnosti.

Tako je dobivena vrSna snaga na razdjelnim ormarima.

Zbrajanjem vrsnih snaga na samostoje¢em prikljuéno mjernom ormaru SPMO dobiveno je ukupno
opterecenje gradevine koje iznosi 4,6kW.

2.15.2.1zbor kabela

Kod izbora kabela za napajanje podrazdjelnika sa razdjelnog ormara, vodilo se raCuna o dozvoljenoj
struji optereéenja kabela, faktoru polaganja, o struji optereéenja el. potro$aca, te o padu napona.

Struje optereéenja el. potroSaca izraCunate su prema izrazu:

Pv
Za struju optereéenja u 1f sustavu: lo=— [A]
U
. o Pv
Za struju optere¢enja u 3f sustavu: lo=——— [A]
V3 xU xcose
Za dozvoljenu struju kabela : lior = liap X fp [A]
TROSILO OSIGURAC KABEL PRORACUN
TRAJINA
NAZIVNI DA VELICINA BROJ FAKTOR IRRCA [POINOEIYA
NAZIV NAPON SN?GA STRUJA n P PRESJEK PARAL. DUtJINA POLAGANJA STRUINA STRUJA
V) (kw) b ) (mm2) LA (km) (fLx ) OPERETIVOST KABELA
(A) (A) Iz
)
SPMO do RO 230 4,6 20,0 35 NYY-J3x10 10 1 0,005 0,8 75 60,00
RO do RO-2 230 1,2 52 20 NYY-J 3x6 6 1 0,04 0,8 56 44,80
PRORACUN ZA NAJUDALJENIJE TROSILO (RAZDJELNIK RO-2)
Rasyjeta - 230 01 05 10 NYY-J3x15 15 1 003 08 26 20,80
strujni krug "1/3"

Zakljucak:
- lzabrani kabeli zadovoljavaju obzirom na strujno opterecenje
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2.15.3.Proraéun pada napona:
Pad napona u energetskim kabelima racuna se prema izrazu:

o PvxI
Za pad napona (za Cu vodite) u 1f sustavu : u=0,0741x [%]
. Pvx|
Za pad napona (za Cu vodite) u 3f sustavu : u=0,0124x [%]
Gdjeje: Pv (kW) —vrS$na shaga
[ (m) — duzina kabela
A (mm?) — presjek kabela
Rezultati proracuna su navedeni u sljedeéim tablicama:
TROSILO OSIGURAC KABEL PRORACUN
NAZIVNI SNAGA N?Ti'\L/JJN: VELICINA PRESJEK BROJ DULJINA FAKTOR PAD
NAZV NAPON K b In TIP o PARAL. K POLAGANJA | NAPONA
w | Wb @) S VA U BTPER) )
SPMO do RO 230 4,6 20,0 35 NYY-J 3x10 10 1 0,005 0,8 0,17
RO do RO-2 230 12 52 20 NYY-J 3x6 6 1 0,04 0,8 0,79
PRORACUN ZA NAJUDALJENIJE TROSILO (RAZDJELNIK RO-2)
Rasngta ) 230 0,1 0,5 10 NYY-J3x1,5 1,5 1 0,03 0,8 0,93
strujni krug "1/3"

Zaklju€ak:
- lzabrani kabeli zadovoljavaju obzirom na pad napona

2.15.4.Proraéun struja kratkog spoja:

Potrebno je izraCunati maksimalnu struju tropolnog kratkog spoja, koja je mjerodavna za izbor aparata i
dimenzioniranje mreze. Zbog ispravnog djelovanja zastitnih uredaja (osigura¢a i nadstrujnih okidaca)
potrebno je izracunati i minimalne struje jednopolnog kratkog spoja.

Maksimalna struja kratkog spoja raduna se prema izrazima:

a) za tropolni kratki spoj:

U [o2 2
IkSp:W’ Zin =VR"+X

b) Minimalna struja mjerodavna za djelovanje zastite kod jednopolnog kratkog spoja
raéuna se prema izrazu:

. 0,95x+/3xU
aw sz

max

| Z, 0 =J(@R+R)? +(2X + X,)?
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R, X — sume djelatnih i jalovih otpora kratkospojnog kruga (Q/fazi)
Ro, X0 — nulte rezistencije i reaktancije kratkospojnog strujnog kruga (Q/fazi)

U=0,4 kV
TROSILO OSIGURAC KABEL PRORACUN
STRUJA 1-p | STRUJA 3-p
VELIGINA S L . FAKTOR KS. KS.
NAZV In TIP s PARAL. . POLAGANJA . .
A) (o, ZILA (km) (f, x ) Piap Piap
(A) (A)
SPMO do RO 35 NYY-J 3x10 10 1 0,005 08 1131191 | 1692894
RO do RO-2 20 NYY-J 3x6 6 1 0,04 08 1239,09 1890,67
PRORACUN ZA NAJUDALJENIJE TROSILO (RAZDJELNIK RO-2)
Rasvjeta - 10 NYY-J3x1,5 15 1 0,03 038 202,08 233,99
strujni krug "1/3"
2.15.5.Proraéun otpora uzemljenja
2.15.5.1. Proracun otpora uzemljivaca

Preporuceni su niski otpori uzemljenja (u ku¢anstvima, ustanovama i industriji preporuceno je da to

bude

<10 Q, a za objekte HT-a, HEP-a, bolnice isl. <5 Q)
Temeljni uzemljivac ce se izvesti inox plosnatim vodi¢em 30 x 3,5 mm poloZzenom u temelj.

Otpor uzemljenja iznosi:

p = specifi¢ni otpor tla (Q m)
| = duljina postavljene trake (m)

~ 200,000
~ 50,00

h = dubina postavljene (prosje¢na) trake(m) ~ 0,8
b = Sirina postavljene trake (m) = 0,035
P 212 200 2 x 502
Ruz = In In
2| bxh 2x3,14x50 0,035x0,85

Projektant:

=9,6 Q > ZADOVOLJAVA

Mario Lisjak, strug.spec.ing.el.
Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike br. E3002

9%

E 3002

MARIO LISJIAK

struiSpec.jrd.el.

_"-\.r"-’-’ -"I..
OVEASTENIINZENIER
ELEKTROTEHMIKE
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2.16. Iskaz procjenjenih tro§kova gradenja
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3.GRAFICKI DIO TEHNICKOG DIJELA PROJEKTA

3.1. Situacije

3.2. Tlocrt staze s elektricnom rasvjetom
3.3. Jednopolna shema - razdjelnik SPMO
3.4. Jednopolna shema - razdjelnik RO

3.5. Jednopolna shema - razdjelnik RO-1,2,3

3.6. Detalji
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SPMO

PE

SPD
275VAC E]
32/100kA —_
klasa I+11

2P

Brojilo
4T/1IF

DOVOD HEP

NYY-J 3x10mm2/PEHD@50
REZDJELNI ORMAR GRABDEVINE E x10mm

PRORACUN VRSNE SNAGE | VRSNE STRUJE:

- instalirana shaga: Pi = 46 kW
- vrina shaga: Pv=46kW
- vr$na struja: Iv =Pv/Uxcosfi=20 A
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Dimenzije u

Primjeri vodenja kabela sa drugim cm
Objektima \ ; \
a.) : [ :
\ | \
o [ 7
Lo —Temelj
o zgrade
&
7/
Busenije ili probijanje Povrsinski iskop u
podrugju korjena (samo
b.)
Kabel u busenjem ili Kabel poloZen u
probijanjem postavijenim zastithim
zastitnim cijevima cijevima
c) | 1’\Stup niskog
IITIIT 7 ona
C%
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Tehnicki opis:

Stupni razdjelnici TIP-a RRS-ZG namijenjeni su za priklju¢ak kabela u rasvjetnom stupu i napajanje
svjetiljki preko rastalnih osiguraca. Prikljuéne stezaljke omogucuju priklju¢ak do dva kabela sa donje
strane presjeka do max. 4x35 mm?2. Pritezanje vijaka na prikljuénim stezaljkama kabela vrsi se
imbus vijkom silom od 1,7-2 Nm za vodiCe presjeka 1,5-16 mm? (za priklju¢ak svjetiljke) i 2-2,5 Nm
za vodice do 35 mm?. Rasterecenje priklju¢nih stezaljki rije$eno je kvalitetnim vezicama sa
metalnom blokadom u donjem dijelu razdjelnika.




ROV ZA POLAGANJE ENERGETSKOG KABELA
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LEGENDA:

: . e b* = za svaki novi kabel proSirenje
1 - fino usitnjena zemlja ili pijesak rova za 15 cm

2 - kabel PP00-A 4x35 mm?

3 - dodatna mehani€ko-upozoravajuca zastita
4 - uzemljiva€ (pocin€ana ¢el. traka 30x4 mm)
5 - nabijena zemlja

6 - upozoravajuca traka

7 - iskopana zemlja




ROV ZA POLAGANJE ENERGETSKOG KABELA
(U ZASTITNOJ CIJEVI)
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Dimenzije u cm b* = za svaki novi kabel prosirenje
rova za 15 cm

1 - mrSavi beton MB 7

2 - kabel PP00-A 4x35 mm?

3 - uzemljiva¢ (FeZn 30x4 mm)

4 - nabijena zemlja

5 - upozoravajuéa traka

6 - iskopana zemlja

7 - zastitna PVC cijev @ 160 ili @ 110 mm




Presjek kabelskog rova za polaganje
kabela u zelenoj povrsini

Dimenzije u cm

400

Legenda:

1 - zemlja, do modula zbijenosti od 80 MN/m2,

2 - elektroenergetski kabel 1 kV

3 - dodatna mehanicka - upozoravajuca zastita

4 - uzemljivacg traka Fe/Zn 30x4 mm

5 - upozoravajuca traka

6 - fino usitnjena zemlja, uredenje zelenih povrsina
7 - iskopana zemlja

8 - pijesak ili fino usitnjena zemlja




Temelj rasvjetnog stupa

122
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. g cijev za kabel
\/ \_/
VISINA t VvV | TEM.VIJCI
STUPA (cm) | (cm) | (m? nxMm
3,35m 60 80 | 0,53 4xM20

yany

t, p - dimenzije temelja
V - volumen temelja

Vrijednosti iz tablice vrijede za zone umjerenih i jakih vjetrova
Stupovi koji se temelje na zelenoj povrsini moraju imati gornji

dio uzdignut 10 cm od tla.
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